Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
ul. Pilsudskiego 33, 96-100 Skierniewice
www.gov.pl/web/psse-skierniewice psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

Skierniewice, dnia 24 marca 2023 r.

_ 00
PEYWALNIA

e L ]

0

Nasz zne Duckome 50 A
MIEJSKA "NAWA" Sp. 2 0. o.

wplyneto
B 7 Plywalnia Miejska
DUTU: BZS -03- 3 i ; i,- ~NAWA?” Sp. z 0. o.
5 TR ul. Prusa 6 A

96-100 Skierniewice

--------------------------

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekciji
Sanitarnej (Dz. U. z. 2023 r. poz. 338) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na pltywalniach
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1230), Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach
przedstawia  roczng ocen¢ zbiorcza  jakoSci wody Plywalni ,NAWA”
w Skierniewicach ul. Prusa 6A za okres 02.01.2022 r. — 31.12.2022 r.

Podstawg wykonania niniejszej oceny jakosci wody na ptywalni jest analiza:

e parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach, zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”;

e wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzgdzajgcego ptywalnia;

e zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego plywalniag
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

e wynikow badan wody na plywalni wykonywanych przez witasciwego panstwowego

inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny

z uwzglednieniem zastosowanych na przedmiotowe] pltywalni rozwigzaniach technicznych
1 eksploatacyjnych:
e woda doprowadzana na plywalnie pochodzi z sieci wodociggu komunalnego
i spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2294);
e plywalnia jest obiektem krytym, posiada 2 niecki, kazda niecka posiada wlasny obieg

wody;



e w procesie uzdatniania wody stosowane sg reagenty czyli siarczan glinu (koagulant),
kwas solny (korekta pH) 1 podchloryn sodu (dezynfekcja), lampy UV oraz filtracja
na filtrach piaskowych.

Analiza zdarzen wystepujacych w trakcie omawianego okresu.

1. Ocena parametrow jakosci wody na plywalni dokonywana byla przez zarzadzajacego
plywalnig czyli Plywalni¢ Miejskg ,,NAWA” Sp. z 0.0. poprzez:

- biezace obserwacje jakosci wody wraz z dokumentowaniem tych czynnosci: automatyczne
pomiary pH, chloru wolnego i potencjatu redox; zapiséw odczytéw z urzadzen, z ustalona
czgstotliwoscig, nie rzadziej niz co 4 godziny w trakcie uzytkowania ptywalni;

- przeprowadzanie pomiaréw chloru wolnego oraz catkowitego (okreslanie chloru zwigzanego
z obliczen) i pH w wodzie z niecek za pomocg przeno$nego spektrofotometru;

- monitorowanie jakosci wody bedacej w obiegu jak i w nieckach basenowych, w ramach badati
wykonywanych w laboratorium posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacii,
tj. GBA POLSKA Sp. z o.0. ul. Koscielna 2a, 05-119 Legionowo, zgodnie z ustalonym
z PPIS w Skierniewicach harmonogramem, a takze w przypadku innych potrzeb.

Podczas przerwy technicznej basenu, ktéra trwala w dniach 28.06-12.07.2022 r.
wykonano nastgpujace prace: czyszczenie ztozy w filtrach, niecek basenowych i zbiornikoéw
wyrownawczych. Czestotliwos¢ badan w ramach kontroli wewnetrznej w 2022 r. uleglta
nieznacznym zmianom w stosunku do zatwierdzonego przez PPIS w Skierniewicach
harmonogramu  badann  okreSlonym w zalgczniku nr 3 do rozporzadzenia.
Przy badaniach stosowane byly metody referencyine. Wyjatkiem byt potencjal redox,
gdzie bazowano na wynikach pomiaréw automatycznych- nie oznaczano go w odpowiedni
sposob jednoczasowo przy poborze probek mikrobiologicznych. Okresowo zlecano to badanie
do wykonania przez wspédlpracujace laboratorium GBA POLSKA Sp. z 0.0.

Zarzadzajacy plywalnig terminowo przekazywat do PPIS w Skierniewicach

sprawozdania z wykonanych badan.

2. PPIS w Skierniewicach wykonywat wiasne, planowe badania jako$ci wody na plywalni.
Prébki wody basenowej pobierano w maju oraz listopadzie 2022 r. Zakres badafi obejmowatl
parametry  fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Nie wykonywano badan
pozaplanowych. Prébki w kierunku bakterii Legionella spp. pobrano w marcu 2022 r.
Analizy wykonywane byly w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Skierniewicach.



3. Wyniki badan jakosci wody.

Jakos¢ wody na plywalni ,NAWA” w Skierniewicach w ocenianym okresie spelniata
wymagania mikrobiologiczne/fizykochemiczne, za wyjatkiem okresowych przekroczen
dla parametru me¢tnosci. Stwierdzone przekroczenie parametru wystgpito w miesigcu maju
2022 r., w probce pobranej z niecki basenowej w ramach kontroli wewnetrznej i wynosito
0,58 NTU, badanie przeprowadzone w tym samym miesigcu w ramach kontroli urzedowe;j
nie potwierdzito przekroczen w/w parametru. Przekroczenie parametru metnosci zostalo
stwierdzone rowniez w miesigcu sierpniu 2022 r. w cyrkulacji niecki matej i duzej i wynosito
0,3610,37 NTU oraz w miesigcu grudniu 2022 r. w cyrkulacji niecki matej 0,32 NTU, powtdrne
badania nie potwierdzily przekroczen w/w parametru. Metno$¢ jest parametrem fizycznym,
stanowigcym miar¢ ograniczenia wzglednej przezroczystosci wody przez utrzymujgce
si¢ w niej czastki zawiesin 1 nie ma bezposredniego znaczenia dla zdrowia.

Pozostale badane parametry, okreslone rozporzadzeniem w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na pltywalniach, miescily si¢ w granicach norm.

Poza woda znajdujaca sie¢ w nieckach 1 obiegu dokonywano réwniez badan wody cieptej
w natryskach pod wzgledem obecnosci bakterii rodz. Legionella spp.

W dniu 28.03.2022 r. pracownicy PSSE w Skierniewicach dokonali poboru préb wody
cieplej z natryskow w szatni damskiej oraz meskiej. Nie stwierdzono ponadnormatywnej ilosci

bakterii Legionella spp. w badanych probkach.

Zarzadzajacy Plywalnig w dniu 27 czerwca 2022 r. przestal do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach wyniki badan prob wody cieplej
pobranej do badania w ramach kontroli wewnetrznej z natrysku w szatni meskiej, w ktorym
stwierdzono przekroczenie bakterii Legionella sp. w ilosci 1,2 x 10°, sprawozdanie z badan
Nr: P/27/12/2021/11/M/5 z dnia 15.06.2022 r. Majac na uwadze, ze na Plywalni Miejskie]
LNAWA” w dniach 28.06-12.07.2022 r. trwala przerwa techniczna, obiekt byl zamknigty
dla uzytkownikéw plywalni, PPIS w Skierniewicach odstapit od wydawania decyzji
zarzadzajacej. Polecono niezwlocznie przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng sieci poprzez
podgrzanie wody do temperatury powyzej 70°C i przed otwarciem obiektu przeprowadzié
badania kontrolne wody cieptej pochodzacej z natryskow w szatni meskiej w kierunku
obecnosci bakterii rodzaju Legionella sp., ktore nalezy przedstawi¢ PPIS w Skierniewicach.

Kolejne badania prob wody cieplej przeprowadzonych w ramach kontroli wewngtrznej
wplynetly do PPIS w Skierniewicach w dniu 27.09.2022 r. Prébyl pobrane zostaly w dniu 08.09.2022 r.
z natryskdw znajdujacych sie w szatni damskiej i meskiej Plywalni Miejskiej ,,NAWA”

w Skierniewicach, w ktérych stwierdzono:



e proba wody pobrana z natrysku w szatni damskiej — wykryto bakterie Legionella sp.
w ilosci >1,9 x 10? jednostki tworzace kolonie w 100 ml- sprawozdanie z badan
nr P/0/09/2022/71/M/1 z dnia 21.09.2022 r.
e proba wody pobrana z natrysku w szatni megskiej — wykryto bakterie Legionella sp.
w ilosci >1,8 x 10? jednostki tworzace kolonie w 100 ml- sprawozdanie z badan
nr P/0/09/2022/71/M/2 z dnia 21.09.2022 r.
Majac na uwadze powyzsze w dniu 28.09.2022 r. PPIS w Skierniewicach wydat decyzje
znak: PPIS.HS.9020.15.16.2022.SK nakazujaca w terminie do dnia 28 pazdziernika 2022 r.
doprowadzi¢ jakos¢ wody cieptej pod wzgledem mikrobiologicznym- tj. liczba bakterii
Legionella sp. z natryskéw obu szatni damskiej 1 meskiej Ptywalni , NAWA” w Skierniewicach
do norm okreslonych w zatgczniku nr 5 czes¢ A do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz
niezwlocznie przeprowadzi¢ zabieg czyszczenia i dezynfekciji systemu cieptej wody uzytkowe;.
W dniu 11.10.2022 r. PPIS w Skierniewicach otrzymat od zarzadzajacego Pltywalnia

wyniki préb wody cieptej z dnia 05.10.2022 r., sprawozdanie z badan nr P/0/09/2022/414/M/1
1 P/0/09/2022/414/M/2. W powtornych badaniach probek wody cieplej pobranych z natryskow

w szatni damskiej i meskiej nie stwierdzono przekroczen badanego parametru liczba

Legionella spp.

4. Ocena koncowa.

Niniejsza ocena jest szOsta oceng roczng funkcjonowania plywalni ,NAWA”
1 nadzoru nad jakosciag wody na zasadach wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach. Wzorem poprzedniej, nalezalo w niej przede wszystkim rozpatrzy¢ zakres
1 przyczyny wystepowania odstepstw od wymagan prawnych, a takze skutki zdrowotne
w stosunku do os6b korzystajacych z plywalni, jakie wystgpily lub mogly
z duzym prawdopodobienstwem zaistnie¢c. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono,
incydentalne przekroczenia parametru metnodci, nadal nalezy doskonali¢ proces dezynfekeji
tak aby utrzymywac¢ jako$¢ wody na odpowiednim poziomie.

Oceniajagc wode pod wzgledem zdrowotnym nalezy rozpatrzyé przede wszystkim
czynniki z jakimi stykajg si¢ osoby korzystajace z ustug plywalni. Jako$é wody
w nieckach basenowych pod wzgledem mikrobiologicznym spelniata wymagania okreslone
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiada¢ woda na plywalniach. Pod wzgledem fizykochemicznym odnotowano



jedynie incydentalne przekroczenia metnosci. Byly krotkotrwate i nie wigzaly
si¢ z bezposrednim zagrozeniem zdrowia korzystajacych z plywalni.

Bakterie Legionella spp. wystepujace w wodzie cieptej pochodzacej z natryskow
sg czynnikiem, ktory w istotny sposob zwieksza ryzyko zakazenia uzytkownikow ptywalni.
Ryzyko to zalezy od wielkosci skazenia, czasu ekspozycji i drogi wnikania drobnoustroju
do organizmu. Poprzez inhalacyjny charakter zakazen, bakterie te stwarzaja zagrozenie
dla zdrowia ludzi. Moga prowadzi¢ do legionellozowego =zapalenia pluc.
Wazne jest prowadzenie dziatan majgcych na celu ograniczenie ich wystepowania i namnazania
w wodzie poprzez m.in. monitoring jakosci wody cieplej oraz urzgdzen wytwarzajacych
aerozol wodno-powietrzny, a takze okresowe przegrzewanie instalacji.

W zwiazku z powyzszym, realizujagc zebrang w przedmiotowej sprawie
dokumentacj¢ Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach wydaje
pozytywng, roczng ocen¢ zbiorcza dotyczgcqg jakosci wody na plywalni ,NAWA”
w Skierniewicach ul. Prusa 6A w zakresie spelnienia wymagan mikrobiologicznych

oraz fizykochemicznych.
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